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MOTIVACIÓN 3

ECUADOR POSEE 27 VOLCANES

POTENCIALMENTE ACTIVOS

ACTUALMENTE [1]

COSTOS SOCIALES Y 

ECONÓMICOS 

CONSIDERABLES

¿QUÉ SE PUEDE 

HACER AL 

RESPECTO?

VOLCÁN FUEGO (2018)

LOS EFECTOS DEL DESASTRE 

EN EL SECTOR ELÉCTRICO SE 

ESTIMARON EN 

APROXIMADAMENTE USD 1.04 

MILLONES (Q 8.1 MILLONES) [2]

SISTEMAS CRÍTICOS
• SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA POTABLE.

• TELECOMUNICACIONES

• SISTEMAS ELÉCTRICOS

• FALLA EN CASCADA DE

SISTEMAS CRÍTICOS

• SUMINISTRO DE ENERGÍA A

CARGAS CRÍTICAS

(HOSPITALES, REFUGIOS DE

EMERGENCIA, ENTRE OTROS)

• RESILIENCIA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS

• PLANIFICACIÓN ÓPTIMA



4INTRODUCCIÓN

RESILIENCIA

LA RESILIENCIA SE DEFINE COMO LA CAPACIDAD

DE UN SISTEMA ELÉCTRICO PARA RESISTIR

EVENTOS DE ALTO IMPACTO Y BAJA

PROBABILIDAD, RECUPERARSE RÁPIDAMENTE

DE TALES EVENTOS DISRUPTIVOS Y ADAPTAR

SU OPERACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA

PREVENIR O MITIGAR EL IMPACTO DE EVENTOS

SIMILARES EN EL FUTURO. [3]

RESILIENCIA CONFIABILIDAD

EVENTOS DE ALTO 

IMPACTO Y BAJA 

PROBABILIDAD

(DESASTRES 

NATURALES)

EVENTOS MAS 

FRECUENTES Y 

CREÍBLES 

SUMINISTRO 

DE ENERGÍA

CRITERIO N-1, N-2



5INTRODUCCIÓN

ESTUDIOS ACTUALES 

SOBRE RESILIENCIA

(EVALUACIÓN Y 

OPERACIÓN)

EVENTOS HILP

• TERREMOTOS

• HURACANES

• INCENDIOS

FORESTALES

PRINCIPALES 

CONTRIBUCIONES DEL 

ARTÍCULO

• EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAHARES VOLCÁNICOS

SOBRE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.

• PLANIFICACIÓN ÓPTIMA DE INFRAESTRUCTURA

ELÉCTRICA.

• OPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL SISTEMA

ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN.

• INCREMENTAR LA ROBUSTEZ DEL

SISTEMA

• RECONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

• PLANIFICACIÓN DE RECURSOS

• CUANTIFICACIÓN DE LA RESILIENCIA



6METODOLOGÍA

Assessment of the PDS considering DG planning.

PDS data, volcanic eruption historic data and vulnerability 

curves

Lahar event modeling

Infrastructure and vulnerability assessment of the PDS

MCS

SOP
Optimal Sizing and placement of DG

PDS operation and restoration

Input data

• AC-OPF  LINEALIZADO

• MODELO ZIP

• DIMENSIONAMIENTO Y UBICACIÓN

ÓPTIMA DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA

• MATRICES DE DISPONIBILIDAD

• TIEMPOS DE RECUPERACIÓN

• TEORÍA DE GRAFOS (REPRESENTAR EL 

SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN)

• INFORMACIÓN DEL RIESGO VOLCÁNICO 

EN BASE A DATOS HISTÓRICOS



7DATOS DE ENTRADA (RIESGOS VOLCÁNICOS) 

LOS LAHARES SON FLUJOS DE LODO

PROVOCADO POR EL DESHIELO DEL GLACIAR A

CAUSA DE LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA.

PRESIÓN DINÁMICA

LAHARES



8DATOS DE ENTRADA (CURVAS DE VULNERABILIDAD)

“DAMAGE TO STRUCTURES BY PYROCLASTIC FLOWS AND SURGES, 

INFERRED FROM NUCLEAR WEAPONS EFFECTS” [4]

EFECTOS NUCLEARES EFECTOS LAHARES VULNERABILITY CURVE FOR 
REINFORCED CONCRETED 

ELECTRICAL POLES AGAINST 
LAHARS



9MÉTODO DE SIMULACIÓN DE MONTECARLO

EL MÉTODO DE MONTECARLO ES UN MÉTODO DE SIMULACIÓN QUE PERMITE CALCULAR

ESTADÍSTICAMENTE SUCESOS SUJETOS A VARIABILIDAD. [5]

TEORÍA DE GRAFOS

G=(V,E)
DONDE:

V ES UN CONJUNTO DE VÉRTICES

E ES UN CONJUNTO DE ARISTAS
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10MÉTODO DE SIMULACIÓN DE MONTECARLO
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DISPONIBILIDAD DE NODOS

DISPONIBILIDAD DE TRAMAOS 
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DISPONIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS 

DEL SISTEMA
RECONOCIMIENTO DE ISLAS Y 

NODOS DE REFERENCIA

CARGAS

CRÍTICAS

ENERGÍA NO 

SUMINISTRADA

(ENS)
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GRID-FORMING VOLTAGE SOURCE 

CONVERTER

RECUPERACIÓN DEL 

SISTEMA

SEGÚN EL OPERADOR DEL SISTEMA

TIEMPOS DE RECUPERACIÓN

NIVELES DE PRIORIDAD

(𝑇𝑟ij.𝑛)

(𝑇𝑁ij.𝑛)

𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝐶𝑈𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝐼𝑆𝐿𝐴𝑆

.1 .1i iSlack PQ

TIEMPOS DE RECUPERACIÓN DE TRAMOS

TIEMPOS DE RECUPERACIÓN DE NODOS



11MÉTODO DE SIMULACIÓN DE MONTECARLO

PARÁMETROS BINARIOS

PARÁMETROS NO BINARIOS

BINARIO DIMENSIÓN

Disponibilidad de Nodos 

(𝜍i.𝑛)
m x n

m=Numero de barras

n= Numero de eventos 

Disponibilidad de tramos
(𝜓ij.𝑛)

T x n

T=Numero de tramos

n= Numero de eventos 

Nodo de referencia

(𝑆𝑙𝑎𝑐𝑘i.𝑛)
m x n

M=Numero de barras

N= Numero de eventos 

PARÁMETRO DIMENSIÓN

Tiempos de recuperación 
de tramos (𝑇𝑟ij.𝑛)

T x n

T=Numero de tramos

n= Numero de eventos 

Tiempos de recuperación 

de nodos(𝑇𝑛ij.𝑛)
m x n

M=Numero de barras

N= Numero de eventos 



12MODELO DE OPTIMIZACIÓN (AC-OPF LINEALIZADO)

Ecuaciones de flujo de potencia

SERIES DE 
TAYLOR

LINEALIZACIÓN 
DEL MODELO

POR TRAMOS
(PIECEWISE)

SOS 2



13MODELO DE OPTIMIZACIÓN

Sujeto a
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MODELO DE CARGA 

ZIP

MÉTRICA DE 

RESILIENCIA

CONSIDERACIONES 
● SE RECONOCE LA POSIBILIDAD DE

OCURRENCIA DEL EVENTO

ERUPTIVO A LO LARGO DEL DÍA

TOMANDO TRES HORAS DE

SIMULACIÓN (6,14,22 HORAS).

● SE TOMA EN CUENTA EL RECURSO

SOLAR, TOMANDO DATOS DE

IRRADIACIÓN DE INVIERNO Y

VERANO.

● EL SISTEMA DEBE ALIMENTAR LA

DEMANDA PRE CONTINGENCIA A LO

LARGO DEL EVENTO EXÓGENO.

S

Ppv

-Qlimit Qlimit



14

NODO
VELOCIDAD 

LAHAR 
(m/s)

Tramos Tr (h) SLACK

7 7,09 4; 8 10 9

26 6,56 23; 36; 37 5 27; 28

CASOS DE ESTUDIO (SISTEMA DE PRUEBA)

1 2 3

5

46

15111214 16

9
13 10

8

7

17

26

2120

19

18

25
242322

2928

323031
27

36
37

33

34

35

Industrial

Commercial

Residential

No load

Priority level
1

2

3

4

I)

II)

III)

CONSIDERACIONES

• LAS CARGAS SE CARACTERIZAN UTILIZANDO

CURVAS REPRESENTATIVAS DE CARGA DIARIA

RESIDENCIAL, COMERCIAL

• LOS COSTOS DE ENS PARA CADA TIPO DE CARGA SE

ESTABLECEN EN FUNCIÓN DE SU NIVEL DE

PRIORIDAD.

• EL TIEMPO ESTIMADO DE RESTAURACIÓN COMPLETA

(TS) SE DEFINE EN 12 HORAS.

• EL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN INCLUYE UNA

RESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA ESTABLECIDA EN

1,5 MMUSD.

• EL MODELADO DE LAHAR CONSIDERA EL RANGO DE

DENSIDADES PARA FLUJOS HIPERCONCENTRADOS

DE [5], Y LOS RESULTADOS DE VELOCIDAD DEL

MODELADO BIDIMENSIONAL DE LAHARES EN EL

VOLCÁN VILLARRICA DESARROLLADO EN [6].



15RESULTADOS (SISTEMA DE PRUEBA)

CI=0.8 MMUSD

$0,00 $0,74 $1,34 $2,37
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16RESULTADOS (SISTEMA DE PRUEBA)

CI=0.8 MMUSDCI=0 MMUSD

ENERGY INDEX OF UNRELIABILITY OF ACTUAL PDS. ENERGY INDEX OF UNRELIABILITY OF PDS CONSIDERING
DG.

I)

• CARGAS INDUSTRIALES: EIU SE REDUCE DEL 30% AL 16%

• CARGAS COMERCIALES: EIU SE REDUCE DEL 30% AL 18%

• CARGAS RESIDENCIALES: EIU SE REDUCE DEL 30% AL 27%



17CASOS DE ESTUDIO (SISTEMA REAL)

CONSIDERACIONES

• LOS DATOS REQUERIDOS PARA MODELAR LOS PDS

DE SAN RAFAEL Y SALCEDO SE OBTUVIERON DEL

GEOPORTAL DE LA EMPRESA ELEPCO DISPONIBLE

EN [7].

• SE UTILIZÓ EL MÉTODO DE DISTANCIA ELÉCTRICA

PARA REDUCIR LOS NODOS DE LOS

ALIMENTADORES

• LAS CARGAS CRÍTICAS (HOSPITALES, CENTROS

COMUNITARIOS DE SALUD, REFUGIOS DE

EMERGENCIA, INDUSTRIAS) SE IDENTIFICARON DE

ACUERDO CON EL MAPA DE PELIGROSIDAD DEL

VOLCÁN COTOPAXI DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE

GESTIÓN DE RIESGOS DISPONIBLE EN [8].

• PARA CARACTERIZAR LOS LAHARES DEL VOLCÁN

COTOPAXI, SE UTILIZARON DATOS DE VELOCIDAD Y

DENSIDAD OBTENIDOS DE MODELOS BASADOS EN

LA ERUPCIÓN HISTÓRICA DE 1877 [9], [10].

SAN RAFAEL AND SALCEDO FEEDERS ONE-LINE DIAGRAM
CONSIDERING LAHAR IMPACTS AND CRITICAL LOADS



18RESULTADOS (SISTEMA REAL)

ENERGY INDEX OF UNREABILITY OF SALCEDO AND SAN
RAFAEL PDS CONSIDERING DG WITH AN IC OF 6 MMUSD.

EVOLUTION OF HOURLY SERVICEABILITY (HOURLY
CAPACITY TO SUPPLY ENERGY DEMAND).

• CARGAS CRÍTICAS: EIU SE REDUCE DEL 100% AL 55%

• CARGAS ALEDAÑAS: EIU SE REDUCE DEL 100% AL 80%



19CONCLUSIONES

• Los resultados de EIU muestran que la metodología propuesta es capaz de obtener el tamaño y ubicación

adecuados de GD para el mejoramiento de la resiliencia de los PDS frente a los lahares, enfatizando el

suministro de energía a cargas críticas como refugios de emergencia, centros de salud comunitarios, entre

otros, que son vitales. contra el daño socioeconómico que causan los lahares.

• Para establecer los nodos de slack cuando se forman islas después del impacto de lahares sobre el sistema

eléctrico de distribución, se sugiere que los inversores formadores de red son un componente clave en el PDS

moderno para minimizar el ENS cuando ocurre un evento HILP.

• El marco metodológico práctico podría ser utilizado por planificadores de sistemas y tomadores de decisiones

para cumplir con los requisitos de resiliencia de la red.

• El marco metodológico se aplica en el alimentador de prueba IEEE de 37 nodos y los alimentadores San Rafael

y Salcedo ubicados en Cotopaxi-Ecuador. Para los alimentadores San Rafael y Salcedo, el EIU en cargas

críticas se reduce del 100% al 55% y para el alimentador de prueba de 37 nodos IEEE, el EIU se reduce del

30% al 16%.
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23DIAPOSITIVAS DE RESPALDO

CENIZA VOLCÁNICA

VEI



24DIAPOSITIVAS DE RESPALDO

LINEALIZACIÓN DEL FLUJO MÁXIMO DE 

POTENCIA DE LÍNEAS



25DIAPOSITIVAS DE RESPALDO

DATOS TÉCNICOS PV

COSTOS PV



26DIAPOSITIVAS DE RESPALDO

DATOS DE ENTRADA PV


