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33INTRODUCIÓN

Virtualización De Procesos Industriales

Hardware in the Loop (HiL) para la producción de ácido sulfúrico

Herramientas que permiten incorporar

nuevas formas de estudio en la práctica

formativa de los futuros profesionales de

las áreas de automatización y control

Producción de ácido sulfúrico

HIL le permite experimentar de forma segura con 

diferentes métodos de ajuste de controladores.
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Automatización

MOTIVACIÓN

El ácido sulfúrico es el producto químico más fabricado del mundo

La producción de ácido

sulfúrico implica varias etapas

de vigilancia y control

La planta industrial es

de interés para los

estudiantes de las áreas

de automatización y

control

Entorno Virtual 

Virtualización de

la planta mediante

modelos matemáticos

Realice pruebas de forma segura sin 

exponer al usuario a riesgos 

Aplicar diferentes métodos de 

mediante HILTécnica de bajo coste para la formación
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Modelos Matemáticos Del Proceso De Producción De Ácido Sulfúrico

6

Variables del proceso Modelo Matemático
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Validación Del Modelo Matemático 7
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Arquitectura De Procesos Virtuales, Sistema De Control Y Supervisión
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Entorno Virtual

➢ Animación de la planta de proceso de ácido sulfúrico.

➢ Utilización de transmisores y elementos de control. 

➢ Animación de bombas y reactores



610Conexión

                     

         

                                 



Programación del Tia Portal
711



Diseño HMI 712



Ajuste del Controlador 713

Variable Kp Ti [s] Td [s]

Nivel 0.925326177 29,58565 0,951879531

Temperatura 1,00070049 10,401 0,147836746

Presión 0,310014154 0,66227 0

Concentración  O 0,75740362 26,816 0,014991609

Concentración 𝐻2𝑆𝑂4 0,758035173 25,569 0,049902225

Nivel del producto 5,15331796 176,73 0

Teniendo en cuenta las limitaciones de comunicación, se realizaron varias pruebas con distintos controladores. 

Se decidió aplicar la técnica de control Lambda para todas las variables del proceso.



Análisis y Resultados
714



Análisis y Resultados 715



Análisis y Resultados 716



Análisis y Resultados 717
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Conclusiones

• El sistema se desarrolla según el enfoque Hardware in The Loop, en el que se simula un proceso y el control

lo realiza un PLC, de modo que el usuario tiene una interacción real con un dispositivo industrial. Para la

sintonización de los lazos de control, se siguieron los pasos característicos de un proceso real, desde la

adquisición del modelo matemático hasta la implementación de las constantes de los controladores, dando

como resultado un control eficiente en cada etapa del proceso.

• En el campo de los sistemas para control de procesos, es conocido que los esquemas de control PID básicos

y modificados han demostrado su utilidad para aportar un control satisfactorio, aunque tal vez en muchas

situaciones específicas no aporten un control óptimo[7], como se tiene en la sección 6.

• Las redes industriales y los protocolos de comunicación industrial permiten la interconexión entre diferentes

equipos independientemente de su fabricante, siendo un claro ejemplo la posibilidad de interconectar un

HMI y un PLC para el control y monitorización de un proceso industrial virtual, disponiendo de todas las

características y elementos que rigen el estándar de diseño HMI.

• El sistema HIL implementado posee todos los componentes del proceso industrial de producción de ácido

sulfúrico, todas las etapas son consideradas a nivel de instrumentación, control y monitoreo, esta solución de

bajo costo es una alternativa para la formación de profesionales en el área de control automático de procesos.

19


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19

