


 ñDiseñar e implementar una red industrial utilizando 

protocolo MODBUS y comunicación INALÁMBRICA 

con tecnología ALLEN BRADLEY para monitoreo y 

control local y remoto de las estaciones  de nivel, flujo 

y presión en el laboratorio de Redes industriales y 

Control de Proceso de la ESPE extensión Latacungaò 



· Conocer las diferentes redes industriales que mas se utilizan, 

estudiando sus características aplicaciones y ventajas. 

· Estudiar las ventajas de utilizar el protocolo MODBUS RTU en el 

monitoreo y control de las estaciones de procesos del laboratorio 

de Redes industriales y Control de Procesos de la ESPE 

extensión Latacunga. 

· Diseñar la red industrial MODBUS para administrar los datos 

obtenidos desde las estaciones de procesos hasta un computador 

máster. 

· Realizar la comunicación inalámbrica mediante ROUTER 

WIRELES para la administración de los datos de la red. 

 

 



·Realizar la recolección de los datos de los controladores 

remotos dentro de la red MODBUS RTU de cada estación de 

procesos con PLC Allen Bradley CompactLogix 1769 L32E.  

·Estudiar PLC CompactLogix 1769 L32E para la realizar la  

gestión de datos de la RED MODBUS y de los controles PID 

de cada estación de procesos. 

·Programar PLC CompactLogix 1769 L32E para la recolección 

de datos de la RED MODBUS y los controles PID de cada 

estación de procesos. 

·Diseñar  el HMI con FACTORYTALK para el monitoreo y 

control de las estaciones de procesos desde una PC maestro 

comunicado inalámbricamente. 

 



Un bus de campo es un sistema de transmisión de 

información que simplifica enormemente la instalación, 

operación de máquinas y equipamientos industriales 

utilizados en procesos de producción. El objetivo de un 

bus de campo es sustituir las conexiones punto a punto 

entre los elementos de campo y el equipo de control a 

través del tradicional bucle de corriente de 4-20mA 



 Las redes digitales conectan dispositivos de campo como 

PLCôs, transductores, actuadores y sensores.  Cada 

dispositivo de campo incorpora cierta capacidad de 

proceso, que lo convierte en un dispositivo inteligente 

capaz de ejecutar funciones simples de diagnóstico, 

control o mantenimiento, así como de comunicarse 

través del bus. 

 



·RED MODBUS RTU 

·Equipos para realizar la RED MODBUS RTU 

·Implementación de la RED MODBUS RTU 

·Conclusiones 

·Recomendaciones 

·Bibliografía 

 



Figura 1. Pirámide de AUTOMATIZACION  



·Es un protocolo estándar dentro de la industria que tiene 

mayor disponibilidad para la conexión de dispositivos 

industriales. 

·Entre los dispositivos que lo utilizan podemos 

mencionar: PLC, HMI, RTU, drivers, sensores y 

actuadores remotos 

·El protocolo establece como los mensajes se 

intercambian en forma  ordenada y la deteccion de 

errores. 

 



·Es un sistema del tipo maestro/esclavo tiene un nodo 

maestro que es encargado de enviar los comandos 

explícitos a cada uno de los nodos esclavos los cuales 

procesaran la respuesta requerida. 

·Una característica de este tipo de bus de campo es que 

los nodos no transmiten información sin una petición del 

nodo maestro y además no se comunican con los 

demás nodos esclavos dentro de la red. 

 



·En el protocolo de comunicación MODBUS existen dos 

formas de intercambia la información con los 

dispositivos de la red estas son: 

·Modbus RTU 

·Modbus ASCII 

 

Figura 2. Tipo de tramas de MODBUS  


