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CAPÍTULO I

TEMA



PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

Prevención y controlRiesgos de incendio y 

explosión 

Cumplimiento de 

requisitos 

Accidentes mortales

Evaluación de riesgos 



Riesgos de incendio 

y explosión en los 

laboratorios 

Promover un entorno 

de trabajo seguro

Seguridad de las 

personas

Necesidad de cumplir las 

normas de seguridad 

Proteja las 

instalaciones.

JUSTIFICACIÓN 



OBJETIVO GENERAL
Evaluación de los riesgos de incendio y explosión en el laboratorio de 

pruebas de la empresa RVR transformadores CIA LTDA

OBJETIVOS 



OBJETIVO 

ESPECÍFICOS

Identificación de peligros en el laboratorio de pruebas 

Evaluar riesgos de incendios y explosiones en las pruebas 

eléctricas aplicando el método NFPA y Software ALOHA

Proponer un plan de prevención de riesgos

OBJETIVOS 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 



Constitución 
del Ecuador 

2008

Decisión 584 
Instrumento Andino 

de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Resolución 957 Reglamento del 
Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo

Decreto 2393. Reglamento de Seguridad y 
Salud de los Trabajadores y el mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo

Acuerdo Ministerial 1257 reglamento de prevención, 
mitigación y protección contra incendios

Según el artículo 326, número 5 del Título V.

Toda persona tendrá derecho a desempeñar

su trabajo en un ambiente saludable

busca armonizar las regulaciones y 

establecer estándares comunes de 

seguridad y salud ocupacional

Mejorar las condiciones de salud y 

seguridad en el trabajo.

se aplica a toda la actividad laboral con el

objetivo de prevenir, reducir o eliminar los

riesgos del trabajo

MARCO LEGAL  

Establece las normas y procedimientos para 

la prevención y control de incendios en 

instalaciones industriales



Megguer

Fuente de voltaje regulable. 
Rigidez Dieléctrica

MARCO TEÓRICO  

Umbral de percepción

Parte activa.

Asociación Nacional de 

Protección contra Incendios 

(NFPA)

Sofware ALOHA
Potencia

Transformador 
Eléctrico
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CAPÍTULO III DESARROLLO 

DEL TEMA 

Croquis de la empresa RVR TRANSFORMADORES. CÍA LTDA. Planta Calacalí.



CAPÍTULO III 

DESAROLLO



Identificación de peligros en el 

laboratorio de pruebas 

Niveles de riesgos en el 

laboratorio de pruebas

Matriz IPERC.



Evaluación de incendios. 

Metodología NFPA

Método NFPA.



Zonas de 

amenaza Rojo Naranja. Amarillo 

Aplicación del Software 

ALOHA.



Plan de 

prevención 

de riesgos

Plan de 

Emergencia

Plan de 

formación a 

los 

trabajadores 

Formación de los empleados que proporcione las habilidades, conocimientos y 

competencias 

Seguridad para ensayos de transformadores 

Proteger a los empleados, proteger los activos y garantizar la continuidad de las operaciones 

Trabajo seguros 
Identificar y analizar los 

peligros eléctricos  
Cumplir con las regulaciones 

relacionadas . 

Capacitación talleres Comunicación y divulgacion

Procedimientos claros para 

emergencias 

Formación adecuada al 

personal 

Mantenimiento regular de 

los equipos de seguridad 

Plan de Prevencion.



Costo - Beneficio.



CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

OBJETIVOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Identificación de peligros en el 

laboratorio de pruebas 

Se identifico los peligros en el 

laboratorio de ensayos mediante un 

análisis exhaustivo de las instalaciones 

y los procedimientos de ensayo, se han 

identificado los siguientes riesgos: 

mecánico 29%, físico, 23%, químicos 

11%, biológicos 11% y ergonómico en 

11%. Estos resultados subrayan la 

importancia de aplicar medidas de 

seguridad estrictas y la necesidad de 

una formación continua del personal de 

laboratorio

Se recomienda realizar una evaluación

periódica de riesgos y peligros con un

equipo multidisciplinario expertos en

seguridad, personal de laboratorio y

profesionales de la salud laboral para

identificar de forma exhaustiva las

posibles fuentes de peligro. Esta

evaluación debe incluir inspecciones

periódicas para garantizar que se

abordan los posibles peligros actuales y

emergentes



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

OBJETIVOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Evaluar riesgos de incendios y 

explosiones en las pruebas 

eléctricas aplicando el método 

NFPA y Software ALOHA

La aplicación de la metodología NFPA 

permitió conocer los factores de riesgos 

como la carga eléctrica, la presencia de 

sustancias inflamables, lo que arrojó un 

resultado de 82,50 kg/m2, que nos da un 

riesgo alto. Mientras que el uso del software 

ALOHA nos permitió simular posibles 

escenarios y calcular la dispersión de 

sustancias químicas en caso de explosión 

con los siguientes resultados: con un 

transformador de 25 MVA el rango de 

peligrosidad es de 86 metros, la zona de 

riesgo decreciente es de 167 metros.

Sugiere que el laboratorio tenga

barreras divisorias, sistema de

incendios automáticos,

detectores de humos y calor

para detectar emergencia para

garantizar una respuesta eficaz.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

OBJETIVOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Proponer un plan de 

prevención de riesgos 

Con la creación de un plan de prevención

de riesgos, un manual de procedimientos de

ensayo de transformadores y un plan de

emergencia envase a estos componentes

forman un enfoque integral que aborda la

prevención y preparación ante incidentes.

Se implementará un sistema de

retroalimentación del plan de

prevención de riesgos. Se

establecerá un mecanismo para

recoger comentarios y sugerencias

del personal sobre la eficacia del

plan. Organizar reuniones para

realizar ajustes en función de los

comentarios recibidos y de los

cambios en las operaciones del

laboratorio



GRACIAS POR

SU ATENCIÓN


